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Datum :

UMR2 Plus-PRO : Master

UMR2 Plus-PRO :  Slave 1
LETOP:

 In programmeer software UMR Master en Slave instellen 
 UMR Master stuurt de warmteopwekker / primaire ventielen
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UMR2 Plus-PRO : Slave 2

LETOP:  UMR 2 v1

Wanneer 2 of 3 UMR2 Plus / Pro regelmodules aan elkaar dienen te worden doorgekoppeld dienen er 
2 weerstanden van 2.2 kOhm over de aansluitingen (A en 5V) en (B en GND) geplaatst te worden.
Dit is alleen noodzakelijk op de Master UMR2 
                                           


